
WA2025002137

Gemeinde Moorbad Harbach
Harbach 22
3970 Moorbad Harbach

freigegebenStatus:

WASSERUNTERSUCHUNG

Datum: 20.10.2025

WA2025002127 PNST.1 1, Quelle Brunnwies, vor Aufbereitung
WA2025002128 PNST.2 1
Aufbereitung
WA2025002129 PNST.3 1, Probennahmehahn Ablauf
WA2025002130 PNST.4 2, vor Aufbereitung
WA2025002131 PNST.5 2, Probennahmehahn Ablauf
WA2025002132 PNST.6 4, Probennahmehahn Ablauf
WA2025002133 PNST.7 Quellsammelschacht Haumer, Zulauf
WA2025002134 PNST.8 3, nach Aufbereitung
WA2025002135 PNST.9 Ortsnetz Wultschau
WA2025002136 PNST.10 Ortsnetz Harbach
WA2025002137 PNST.11 Ortsnetz Kurhaus

Labor-IDs:
WVA Moorbad Harbach 3. Quartal

Trinkwasserverordnung (TWV - BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - 
BGBl. I Nr.13/2006

1
Trinkwasser

Untersuchungsumfang gem. Anhang II, Trinkwasserverordnung 
(TWV - BGBl. II Nr. 304/2001

mit der Aktenzahl: GS2-WL-334/083-2017
200

430

274

gesammelt wird. Eine Wasseraufbereitung erfolgt mittels 

Untersuchungsauftrag:

Anzahl der versorgten Haushalte*:

Anzahl der versorgten Personen*:

Abgegebene Wassermenge (m d)*:

Kurzbeschreibung der Anlage:

A-3950 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396
Internet: www.labor1.eu, email: office@labor1.eu, Tel.: +43(0)2852/52702, Fax: +43(0)2852/52702-28

Gerichtsstand: A-3950

Seite 1 von 29



 

Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 1 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 08:35

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle: Probenahmehahn Zulauf Quelle Brunnwies vor 
Aufbereitung

Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 13 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 6,0 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
59 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-1,9 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

1,1 n Berechnung

1,0 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 5,3 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1,4 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 4,4 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 1,1 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l <0,0010 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,07 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 3,4 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 0,92 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 12 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 1,16 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 3 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 08:50

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:
Kaufmann vor Aufbereitung

Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 9 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 5,9 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
51 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-1,8 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

1,0 n Berechnung

1,0 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 4,2 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 5 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 0,82 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l 0,0015 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,08 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 1,8 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 0,92 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 9,3 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,59 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 1 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 09:00

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass nicht abgeflammt, weil 

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Pseudomonas aeruginosa in 
100ml

KBE/100ml 0 0 a ISO 16266: 2008

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 9 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 6,4 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
88 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-1,4 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

2,2 n Berechnung

2,2 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 13 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1,1 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 5 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 0,86 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l <0,0010 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,08 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 1,9 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 0,92 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 9,5 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,54 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 08:10

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

entspricht Rohwasser Quelle Kalter Brunnen, vor 

Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 10 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 6,1 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
53 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-2,1 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

0,8 n Berechnung

0,7 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 4,3 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 4,9 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 1,1 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l <0,0010 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,09 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 1,1 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 1 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 14 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,71 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 1 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 08:00

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Pseudomonas aeruginosa in 
100ml

KBE/100ml 0 0 a ISO 16266: 2008

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 10 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 7,5 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
120 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-0,7 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

3,2 n Berechnung

2,8 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 21 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 4,8 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 1,1 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l 0,0031 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,08 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 1,1 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 0,99 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 14 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,53 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 3 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 07:45

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

und Quelle Kalter Brunnen

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass nicht abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Pseudomonas aeruginosa in 
100ml

KBE/100ml 0 0 a ISO 16266: 2008

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 11 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 7,0 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
96 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-1,3 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

2,3 n Berechnung

2,3 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 15 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 4,7 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 0,94 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l 0,0079 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,07 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 1,7 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 0,96 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 11 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,58 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 14 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 07:15

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme: Quellsammelschacht Haumer, AT-3970 Moorbad Harbach

Entnahmestelle: Zulauf Quelle Haumer

Quelle Haumer, Parz. 113/1, KG Lauterbach

Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45

WA2025002133 PNST.7 Quellsammelschacht Haumer, Zulauf 
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 9 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 6,1 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
65 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-2,2 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

1,0 n Berechnung

0,6 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 5,1 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1,2 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 5 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 1 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l 0,0028 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,08 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 2,1 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 1,2 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 18 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,62 a 2019
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 14 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 07:30

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Pseudomonas aeruginosa in 
100ml

KBE/100ml 0 0 a ISO 16266: 2008

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 10 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 7,3 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
89 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-1,4 n

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

2,0 n Berechnung

1,5 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 12 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1,2 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 5 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 0,98 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l 0,0039 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,08 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 2,2 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 1,3 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 18 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,63 a 2019
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PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 10:00

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme: Bauhof Wultschau, AT-3970 Moorbad Harbach

Entnahmestelle: Kaltwasserhahn im Lagerraum

Netzentnahme in Wultschau

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,5 L verschraubbare 
Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45

WA2025002135 PNST.9 Ortsnetz Wultschau 
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 6 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 15 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 6,9 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
89 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011
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PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 09:45

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme: Harbach 22, Gemeindeamt, AT-3970 Moorbad Harbach

Entnahmestelle: Kaltwasserhahn im Keller

Netzentnahme in Harbach

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,5 L verschraubbare 
Kunststoffflaschen (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45

WA2025002136 PNST.10 Ortsnetz Harbach 
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 4 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 1 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 16 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 6,9 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
93 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011
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Untersuchung von 23.09.2025 bis 20.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a 2012

Geruch, VM o.B. a 2012

Geschmack o.B. a 2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 1 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner

Datum Uhrzeit: 23.09.2025 09:20

Nebel, leichter Regen

Lufttemperatur bei der Probenahme:

trocken

Ort der Probenahme: Bildbaumweg 1, Kurhaus, AT-3970 Moorbad Harbach

Entnahmestelle:

Netzentnahme in der Kuranstalt

Wasseraufbereitung, Desinfektion:

Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 4 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen, 2 x 1 L Glasflaschen, 2 
x 0,25 L Glasschliffflaschen, 2 x 0,5 L + 1 x 0,03 L 
Braunglasflaschen + 1 x 0,1 L Kunststoffflasche (Chemie)

Art der Probenahme:
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit: 23.09.2025 11:45

WA2025002137 PNST.11 Ortsnetz Kurhaus 
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Pseudomonas aeruginosa in 
100ml

KBE/100ml 0 0 a ISO 16266: 2008

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM 13 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert, VM 7,2 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

VM
93 2500 a 1993

436 nm, unfiltriert
m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

-1,3 n

Wasser - Aufbereitungsparameter

Bromat mg/l <0,0025 0,01 UAa EN ISO 15061: 
2001-12

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

2,2 n Berechnung

1,9 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 14 400 a 14911: 1999

Magnesium mg/l 1,2 150 a 14911: 1999

Natrium mg/l 5 200 a 14911: 1999

Kalium mg/l 1 50 a 14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a 11885: 2009

Mangan mg/l 0,0053 0,0500 a 11885: 2009

Ammonium mg/l 0,08 0,5 a 14911: 1999

Nitrat mg/l 2,1 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 1,1 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 15 250 a ISO 10304-1: 2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 0,77 a 2019
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Anorganische Spurenbestandteile

Bor mg/l <0,050 1 UAa 11885: 2009-11-01

Cyanid, gesamt <10 50 UAa ISO 6703: 1984-09
-01

Fluorid mg/l 0,1 1,5 n ISO 10304-1: 2007

Wasser - Metalle und Halbmetalle

Aluminium mg/l 0,0084 0,2000 a 11885: 2009

Antimon 3,5 5 UAa 11885: 2009-11-01

Arsen <2 10 UAa 11885: 2009-11-01

Blei <4 10 a 11885: 2009

Cadmium <1,5 5 UAa 11885: 2009-11-01

Chrom <2 50 a 11885: 2009

Kupfer mg/l <0,0020 2 a 11885: 2009

Nickel 7,15 20 a 11885: 2009

Quecksilber <0,250 1 UAa 11885: 2009-11-01

Selen <2 10 UAa 11885: 2009-11-01

Uran 0,2 15 UAa DIN EN ISO 17294-
2 (E29):  2017-01

1,1 - Dichlorethen <0,1 0,3 UAn 20595: 2023-03-15

1,1,1 - Trichlorethan <0,05 UAn 20595: 2023-03-15

1,1,2 - Trichlorethan <0,10 UAn 20595: 2023-03-15

1,1,2,2 - Tetrachlorethan <0,50 UAn 20595: 2023-03-15

1,2 - Dichlorethan <0,05 3 UAn 20595: 2023-03-15

Bromdichlormethan <0,05 UAn 20595: 2023-03-15

Dibromchlormethan <0,05 UAn 20595: 2023-03-15

Dichlordifluormethan <0,10 UAn 20595: 2023-03-15

Dichlormethan <0,2 UAn 20595: 2023-03-15

Tetrachlorethen <0,10 UAn 20595: 2023-03-15

Tetrachlormethan <0,10 3,00 UAn 20595: 2023-03-15

Tribrommethan <0,05 UAn 20595: 2023-03-15
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Trichlorethen <0,10 UAn 20595: 2023-03-15

Trichlorfluormethan <0,10 UAn 20595: 2023-03-15

Trichlormethan <0,20 UAn 20595: 2023-03-15

Summe Tetrachlorethen u 
Trichlorethen

<0,10 10 UAn 20595: 2023-03-15

Summe Trihalomethane <0,20 30 UAn 20595: 2023-03-15

Summe leichtf. halog. aliph. KW <0,50 30,00 UAn 20595: 2023-03-15

Benzol <0,100 1 UAa DIN 38407-43: 
2014-10-01

Wasser - Polyzyklische aromatische KW

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe

<0,0055 0,1 UAa EN ISO 17993: 
2004-02-01

Benzo(a)pyren <0,0038 0,01 UAa ISO 17993: 2004-
02-01

Wasser - Pestizide

2,4-D (2,4-Dichlorphenoxy-

Salze und Ester

<0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

2,4-DP (Dichlorprop, 2-(2,4-

Ester

<0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

MCPP (Mecoprop, 2-(4-Chlor-2-

Ester

<0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

2-Amino-4-methoxy-6-methyl-
1,3,5-triazin

<0,050 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

3,5,6-Trichlor-2-pyridinol (TCP) <0,050 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

MCPB (4-(4-Chlor-2-

Ester

<0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

MCPA (4-Chlor-2-

Ester

<0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Alachlor <0,010 0,1 UAa EN ISO 6468: 1997
-02
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Pestizide

Aldrin <0,010 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Atrazin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Atrazin-Desethyl <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

DACT (Atrazin-Desethyl-
Desisopropyl, 6-Chlor-1,3,5-
triazin-2,4-diamin)

<0,050 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Atrazin-Desisopropyl <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Azoxystrobin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Bentazon <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Bromacil <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Chloridazon <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Clopyralid <0,050 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Clothianidin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dicamba <0,050 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dieldrin <0,010 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Dimethachlor <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethenamid-P <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Diuron <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Ethofumesat <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Flufenacet <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Gluphosinat <0,050 0,1 UAa DIN ISO 16308: 
2017-09

Glyphosat <0,050 0,1 UAa DIN ISO 16308: 
2017-09

Heptachlor <0,010 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Heptachlorepoxid (Summe) <0,020 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Hexazinon <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Imidacloprid <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Iodosulfuron-methyl <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Isoproturon <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Isoproturon-Desmethyl <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Pestizide

Mesosulfuron-methyl <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metalaxyl-M (Metalaxyl) <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metamitron <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metazachlor <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metolachlor (s-Metolachlor) <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metribuzin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metsulfuron-methyl <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Nicosulfuron <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Pethoxamid <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Propazin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Propazin-2-Hydroxy <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Propiconazol <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Simazin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin-2-Hydroxy <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl 
(GS 28620, MT14)

<0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin-Desethyl (GS 26379, 
MT1)

<0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Thiacloprid <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Thiamethoxam <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Thifensulfuron-methyl <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Tolylfluanid <0,020 0,1 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Tribenuron-methyl <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Triclopyr <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Triflusulfuron-methyl <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Tritosulfuron <0,050 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Pestizide insgesamt (TWV) <0,050 0,5 UAa ON 136602-V2
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Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Relevante Metaboliten

Dimethachlor - CGA 369873 
(Metazachlor - M479H160)

<0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

354742)
<0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 

2010-10

50266)
<0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 

2010-10

Wasser - Metaboliten

2,6-Dichlorbenzamid <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

R14)
<0,050 3,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10 

65)
<0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10 

<0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

(AMPA)
<0,050 3,0 UAa DIN ISO 16308: 

2017-09 

Atrazin-2-Hydroxy <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Azoxystrobin-O-Demethyl 
(CYPM)

<0,020 1,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Metolachlor - CGA 368208 <0,020 0,3 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Chloridazon-Desphenyl (B) <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Chloridazon-methyl-Desphenyl 
(B-1)

<0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

(R417888, M12, R6)
<0,020 3,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10 

M656PH027)
<0,025 1,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10 

M656PH023)
<0,025 UAa DIN 38407-35: 

2010-10

<0,025 1,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

<0,025 0,3 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

8)
<0,050 3,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10

<0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

380168 / CGA 354743)
<0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10 

/ CGA 51202)
<0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 

2010-10 
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HINWEISE

Anmerkung: Probenweitergabe:
2, 2351 Wr. Neudorf;

2515321/01LL vom 07.10.2025

Schwermetalle, HKW, BTXE, PAK (4 3, 3512 Mautern an der Donau, 

Projekt P2504903, Probe P2504903-001 vom 02.10.2025

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm

Wasser - Metaboliten

Metributzin-Desamino <0,025 0,3 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metolachlor - NOA 413173 <0,050 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Michael Hahn

freigegeben:

o.B. = ohne Besonderheiten
AG = Messung erfolgte durch Auftraggeber
n.n. = nicht nachweisbar
VM = Messung erfolgte vor Ort
n.a. = nicht analysiert
ISO 10523 mod = alternative Kalibration

Akkr = Akkreditierungsstatus:

            UAn..Unterauftrag, im Fremdlabor nicht akkreditiert
            UAa...Unterauftrag, im Fremdlabor akkreditiert
KBE = Koloniebildende Einheit

* = Angaben des Auftraggebers
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